
 
Informacja nr 12/2011 
o jakości wody do spoŜycia w mieście Racibórz w dniu 13.07.2011r. 
 
Dnia 13.07.2011r. zostały przeprowadzone badania jakości wody wodociągowej w ramach 
kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Raciborzu. Próbki wody zostały pobrane przez przedstawiciela Zakładu i dostarczone do 
laboratorium SGS EKO Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie.  
Do badań wytypowano następujące punkty: 
1. Racibórz, SUW ul. Gamowska, 
2. Racibórz, SUW ul. 1 Maja, 
w celu oceny jakości wody produkowanej, 
3. Racibórz, Zbiornik, Lipki 
4. Racibórz, ul. Bielska, Ośrodek Zdrowia 
5. Racibórz, ul. Broniewskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w celu oceny jakości wody w sieci miejskiej. 
 
Wyniki badań przebadanych parametrów jakości wody zestawiono w tabeli nr 1 

Sprawozdania z badań zostały przedłoŜone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w dniu 28.07.2011r. celem wydania ceny. 
 
Jakość pobranych próbek wody wodociągowej w dniu 13.07.2011r. była zgodna  
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007, nr 61, poz. 417 
z późn. zm.) w zakresie przebadanych parametrów. 
 
Wniosek: w przebadanym zakresie oznaczeń woda przydatna do spoŜycia przez ludzi. 
 

Miejscowość  Racibórz Racibórz Racibórz Racibórz Racibórz 

ulica nr domu 
ul.1-go Maja 8 ul. Gamowska 

Zbiornik 
Lipki 

ul. Bielska ul. Broniewskiego 

obiekt, punkt 
poboru 

SUW, kran na 
stacji 

SUW, kran na 
stacji 

Zbiornik 
Lipki 

Ośrodek 
Zdrowia, 
kran w 
piwnicy 

Imgiw, kran w 
pomieszczeniu 

socjalnym 

data 13.07.2011 13.07.2011 13.07.2011 13.07.2011 13.07.2011 

Wartość 
dopuszczalna 

  

temp. wody ºC 13,0 11,6 16,4 20,0 20,0 - 
chlor mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0-0,3 

L.B.gr. coli w 100 
ml (j.t.k./ 100 ml) 0 0 0 0 0 0* 
L.B. Esch. coli w 
100 ml (j.t.k./ 100 

ml) 0 0 0 0 0 0 
L.pac. kał. 

Enterokoki w 100 
ml 0 0 0 0 0 0 


