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Wojt Gminy Porabka

Obszarowa ocena jako wody dla gminy Pogbka

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca B®r. o Paistwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z piniejszymi
zmianami) i 8 17 Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w spawie
jakosci wody przeznaczonej do spigycia przez ludzi (Dz. U. Nr.61, poz.417
z p&niejszymi zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Retwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biatej dolonat oceny obszarowej jakéci wody
przeznaczonej do spiycia za 2011r.

1.Wykaz producentéw wody:

Gmina Pogbka zaopatrywana jest w wed produkowan przez Stag Uzdatniania Wody
w Kobiernicach naleca do Aqua S.A. Bielsko-Biata.

2.Produkcja wody:

Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach ptage srednio 45 000m3/d, z czego na teren
gminy Posbka dostarczanych jestednio 1115 m?/d.

Stacja Uzdatniania wody w Bujakowie dostargeanio 100 m3/d.

3.Liczba ludnoéci zaopatrywanej w wodk

Na terenie gminy Pgltka liczba ludnéci zaopatrywanej w wad wodochgowg wynosi
szacunkowo 12 000 osob.

4.Jakosé wody

Do bada laboratoryjnych upowanieni przedstawiciele Ratwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku — Biatej pobrali 26 probetdy przeznaczonej do speia przez ludzi.
Wszystkie pobrane probki odpowiadaty wymogom Rozgdrenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r w sprawie jakd wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417
z p&n. zmianami).

5.Przekroczenia dopuszczalnych parametréw jakei wody

Na terenie gminy Pgbka wzadnej badanej probce nie wygity przekroczenia dopuszczalnych
parametrow.



6.Prowadzone posgfpowania administracyjne i dzialania naprawcze prowdzone przez
przedsigbiorstwa wodockhgowo-kanalizacyjne

Z uwagi na dokby jakos¢ wody na terenie gminy Pgyka nie byto konieczrioi prowadzenia
postpowar administracyjnych i dziatanaprawczych.

Do oceny jakdci wody wykorzystywano wyniki probek pobieranych i badanych przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng a takze wyniki uzyskane przez producentow wody w ramach
prowadzonej kontroli wewnetrznej.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Biagj stwierdza, ze woda na terenie
gminy Porgbka odpowiada warunkom Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r w sprawie jakdéci wody przeznaczonej do sprycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z
pbézn. zmianami).
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1.Urzad Gminy Pogbce; 43-353 Pabka, ul. Krakowska 3
2.ala



