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                                                             Wójt Gminy Wilkowice 

 

   

                   Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Wilkowice 
   

 

   Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości 

wody przeznaczonej do spożycia za 2013r. 

 

1.Wykaz producentów wody:  

Gmina Wilkowice zaopatrywana jest w wodę  produkowaną przez  Stacje Uzdatniania Wody 

należące do Spółek Wodociągowych w Bystrej, Mesznej i Wilkowicach oraz przez Aqua S.A .     

w Bielsku-Białej . 

2.Produkcja wody: 
      Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej  produkuje średnio 550m³/d. 

      Stacja Uzdatniania Wody w  Mesznej  produkuje średnio 180m³/d. 

      Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach  produkuje średnio 700m³/d. 

      Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej produkuje średnio 45000 

m³/d, z czego na teren gminy dostarczanych jest średnio 60 m³/d. 

3.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę  
      Na terenie gminy Wilkowice  liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi  

szacunkowo 11 500 osób. 

4.Jakość wody  
Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora    

Sanitarnego w Bielsku – Białej pobrali 21 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia       

29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, 

poz.417 z późn. zmianami). 

5.Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody 

Na terenie gminy Wilkowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości 

dopuszczalnych badanych parametrów. 

 



6.Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Wilkowice nie było konieczności prowadzenia 

postępowań administracyjnych i działań naprawczych.  

 

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach 

prowadzonej kontroli wewnętrznej. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza, że woda na terenie 

gminy Wilkowice odpowiada  warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417          

z późn.  zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 Otrzymują: 

1.Urząd Gminy w Wilkowicach; 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 

2.a/a 

     

 

 

 

 

 

 

                

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


