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OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA SIEMIANOWICE Śr...ąsrrn

za okres drugiego półrocza 20t6r.

Działając na podstawie:

. ań. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985r, o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.|J, z20l5t. Nr 1412 zpóżn. zm);
o ąlt. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r, o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

@z.U. z20l5r. poz. l39);
. §19 tozporządznniaMinisfoaZdrowiazdnia13listopada2015r.wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdospoźyciaprzez

ludzi @z. U.z20l5r. poz, 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdń

z bńań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez przędsiębiorstwa wodociągowę

tj, Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów S.A. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w punktach

monitoringowych na terenie miasta Siemianowice ŚĘskie orM sprawozdań z badań

laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody

ptzeataczonej do spoą.c ia przez hldzi

stwierdza

przydatnośó wody do spoĘcia przezludzina terenie miasta Siemianowice ŚĘskie

w okresie drugiego p(lhocza20I6r,

uzasadnienie

W okresie drugiego póhocza 2016r. monitoring jakości wody przeznaczonej do spoĄcia

ptzez fudzi prowadzony był na terenie miasta Siemianowice Śląskie w 8 stĄch puŃtach

monitoringowych wyzrtaczonych przez Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o,o.

(na sieci dysĘbucyjnej) oraz w 4 stĄch punktach monitoringowych wyznaczonych przez

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (na,,studniach" wodomierzo}vych).

W ramach prowadzonego przęz Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

w Katowicach bieżącego nadzoru nad jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi32 253 24 79



w oparciu rożporządzenie Ministra Zdtowia z dnia 13 listopada 20I5r. (Dz. U. z 2015 poz. 1898) na terenie

miasta Siemianowice Śląskie pobrano ogółem:

- 12 próbek do badań fizykochemicznych,

- 12 próbek do badń bakteriologicznych.

Ponadto Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował prowadzenie przez Wodociągi

Siemianowickie ,,Aqua- Sprint" Sp. z o.o. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrzrej

kontroli jŃości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek wody pobranych

na terenie miasta Siemianowice ŚĘskie przez w ramach prowadzenia konholi wewnętrznej przez Wodociągi

Siemianowickie,,Aqua- Sprint" Sp. z o.o. wynosiła łącznie w drugim póhoczu 2016r.:

- 18 próbek do badań fizykochemicznych,

- 22 próbek do badań bakteriologicnlych.

Dodatkowo Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wykonywało badania jakości wody

na ,,studniach" wodomierzowych (4 punkty kontrolne) z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Wykonano

2 rekontrole w zakresie badanych parametrów (bakterie grupy coli), które nie potwierdziĘ występowania

niezgodności zwymaganiami. W okresie drugiego p(:hocza20I6t, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Katowicach wydał łącznie 3ż orzeczenia o przydatności wody do spożycia przez }udz| które zostaĘ

ptzekazane do Urzędu Miasta w Siemianowicach ŚĘskich. W ramach badań monitoringowych jakości wody

nie wydano żadnego orzeczenia o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spoĘcia przez

ludzi.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań zbadań wody wykonanych w okresie drugiego póhocza 2016r,

stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego woda na terenię

miasta Siemianowice Śląskie speŁriała wymagania określone w zńącznikach nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra

13 listopada 2015r. (Dz.U. z20I5 poz. 1898) ibyłaprzydatna do spożycia przezlldzi,
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