5LASKI PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY

Y o s P rotokél nr NS-BW.1611.3.44.2019

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Klobucku

kierowanej przez lek. med. Dorote Barafiskg -Kaczmarek.

Kontrol¢ przeprowadzili przedstawiciele Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego:
1. Barbara Patro — starszy asystent Oddziatu Bezpieczenstwa Wody

dziatajgca na podstawie upowaznienia nr OK.057.373.2019 , ktéra dokonata wpisu w ksiazce
2. Justyna Paciej — starszy asystent Oddzialu Bezpieczefistwa Wody

dzialajgca na podstawie upowaznienia nr OK.057.374.2019 , ktéra dokonata wpisu w ksiazce
kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Klobucku pod nr rb -

Data rozpoczecia i zakonczenia kontroli: 17.10- 18.10.2019 r.

Podstawa prawna kontroli: polecenie stuzbowe nr 4 Slaskiego Panistwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanilarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
nadzoru nad dziatalnoscia Panstwowych Powiatowych Inspektoréw  Sanitarnych

wojewodztwa $laskiego.

Nazwa kontrolowanej komorki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja

Higieny Komunalnej i Srodowiska.
Okres objety kontrolg 1.12.2017 r. —30.09.2019 1.

Przedmiot kontroli: Poprawnos¢ prowadzenia nadzoru nad jako$cig wody na plywalniach.

Ustalenia kontroli stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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Przed podpisaniem protokotu poinformowano Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Klobucku o prawie zglaszania zastrzezen i sktadania wyjasnien do protokotu
oraz 0 mozliwosci odmowy podpisania protokotu. Fakt odmowy podpisania protokolu nie

wstrzymuje biegu wykonania zalecen.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klobucku w terminie 7 dni od daty podpisania
protokolu ma prawo wnies¢ zastrzezenia i wyjasnienia dotyczace ustale, stwierdzonych

uchybien i nieprawidlowosci.

Protokot sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokét zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 zatacznik.

Klobuck, dnia 18.10.2019 r.

Dziat Nadzoru Sanitarnego Dziat Nadzoru Sanitamego

Oddziat Bezpieczenstwa Wody : . 4 W
ieczenstwa
STARSZY ASYSTENT. Oddziat Bezp ody

- star ent
V.3
mgr inz. Justyna Pdciej ) mgr Rarbara Patro

(pieczgtka i podpis kontrolujacego)
(pieczatka i podpis PPIS )

Protokot otrzymali:
1.PPIS w Klobucku
2 NS-BW w WSSE Katowice

Zarben'evole e cr

Dziat Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK _
Nddziat Bezpieczenstwa Wody

24 40.2048,.

2/2



Zalgcznik  nr 1 do  protokotu  nr
NS-BW.1611.3.44.2019 z kontroli problemowej

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa w dniach 17 i 18.10.2019 r. dotyczyla prawidlowosci nadzoru nad jukodcig

wody na ptywalniach.

Kontrole przeprowadzono na podstawie dokumentacji ptywalni prowadzonej przez—

Na podstawie kontroli ustalono, iz:

1. Harmonogram badan jakosci wody na ptywalni nie uwzglednia czestotliwosci pobierania probek wody
na plywalni okreslonych w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

2. Przedstawiony harmonogram badan jakosci wody na ptywalni nie posiadat widocznej akceptacji PPIS
w Kiobucku. Sporzadzona zostata jedynie notatka stuzbowa, o poinformowaniu zarzadzajgcego

ptywalnia o pozytywnym zaopiniowaniu harmonogramu.

3. Pobieranie probek wody na plywalni do badan, w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez
zarzadzajacego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016) wykonywane
jest przez pracownika PSSE w Klobucku, na podstawie zlecenia dotyczacego poboru i transportu prob
wody do badan laboratoryjnych do PSSE w Czestochowie wystawianego indywidualnie na kazde
pobranie prébek wody do badan (zlecenie podpisywane jest przez pracownika PSSE). W okresie od
01.01.2018 r. do 30.09.2019 r. podczas pobierania probek wody do badan mikrobiologicznych pracownik
Sekeji Higieny Komunalnej i Srodowiska PSSE w Klobucku, zgodnie z o$wiadczeniem, na miejscu
wykonywal pomiary parametrow chloru wolnego 1 chloru zwigzanego przy uzyciu testu
kolorymetrycznego DPD MERCK, a wyniki wpisywal do ksiegi rejestru pomiaréw na obiekcie
(w udostepnionej dokumentacji obiektu w PSSE w Klobucku brak =zapisow w tym zakresie).
Brak pomiaréw potencjatu redox, chloru zwigzanego i chloru wolnego wymaganych rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach  (Dz.U. z 2015 r, poz. 2016), wykonywanych przez akredytowane laboratorium
kazdorazowo z wykonywaniem badan mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania prébek wody

do badan mikrobiologicznych.

4. PPIS w Klobucku nie wyegzekwowal od zarzadzajacego plywalnia wykonania wszystkich badan

uwzglednionych w przedstawionym harmonogramie kontroli jakosci wody. Ponadto nie zobowigzat
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zarzadzajacego ptywalnig do zapewnienia wykonania oznaczen parametréw potencjatu redox, chloru
zwiazanego i chloru wolnego kazdorazowo z wykonywaniem badan mikrobiologicznych w miejscu

i punkcie pobierania probek wody do badan mikrobiologicznych przez akredytowane laboratorium.

5. W przypadku przekroczenia w wodzie na plywalni parametrow okre$lonych rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach  (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016), zarzadzajacy nie przekazywal informacji o zaistnialym

przekroczeniu wraz ze wskazaniem podejmowanych dziatan naprawczych.

6. Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakoscei wody na plywalni za okres 02.06.2018 r do 01.06.2019 r
upowazniony przedstawiciel PPIS w Ktobucku pobrat prébki wody do badan w zakresie parametrow:

e Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36+ 2 °C, metnosc,
odczyn, utlenialno$é, azotany, Y THM i chloroform z niecki basenowej w dniu 25.06.2018 r, na miejscu
zostaly wykonane oznaczenia potencjatu redox, chloru zwiazanego i chloru wolnego przez pracownikow
laboratorium PSSE w Czestochowie,

e Y THM i chloroform z systemu cyrkulacji w dniu 31.07.2018 r.

Kiobuck, dnia 18.10.2019 1.

Dzial Nadzoru Sanitarnego Dziat Nadzoru Sanitarnego

SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ . ‘ Oddziat Bezpieczefistwa Wody Oeldzial Bespisireishing ady
starszy asystent STARSZY AS\:STENT
. | ‘%ﬁ'z‘f G
mgr Barbara Patro mgr inZ. Justyna Paciej
(podpis pracownika psse uczestniczagcego w kontroli) (pieczatka i podpis kontrolujacego)
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